
BATIMENT B1BATIMENT B4BATIMENT B4 14 CHAMBRES + communs

petit
patio

Ch. 16
20 m²

Ch. 15
21 m²

Ch. 17
20 m²

20
00

kg

1 f
ac

e

BATIMENT B1

BATIMENT B2

BATIMENT B3-Est

BATIMENT B3-Ouest

15 CHAMBRES

9 CHAMBRES

Asc
existant

Asc

Salon de
coiffure

19m²

Men
9m²

Ch. 32
20 m²

Ch. 31
21 m²

Ch. 30
21 m²

Ch. 29
20 m²

Ch. 28
18 m²

Ch. 27
18 m²

Ch. 26
17 m²

Ch. 23
20 m²

Ch. 24
21 m² Ch. 25

20 m²

Ch. 22
21 m²

Ch. 21
22 m²

Ch. 20
23 m²

Ch. 19
19 m²Ch. 18

19 m²

Ch. 34
21 m²

Ch. 33
22 m²

Ch. 36
21 m²

Ch. 35
22 m²

Rgt
7m²

San.
5 m²

San.
3 m²

Soin
25m²

Inf.
17m²

Bur.
poly
12m²

Méd. Co.
16m²

Psy.
14m²

Stock
med.
7m²

Office
17m²

SAM
62m²

Rgt
5m²

LS
8m²

VDI
6m²LP

14 m²
Sdb coll.

16 m²

Ch. 40
23 m²

Ch. 41
22 m²

Ch. 37
26 m²

Ch. 38
27 m²

Ch. 39
26 m²

Ch.07  XL
21 m²

Ch. 11
20 m²

Ch. 12
20 m²

Ch. 09
20 m²

Ch. 10
20 m²

Ch. 06
20 m²

Ch. 05
20 m²

Ch. 04
20 m²

Ch. 02
20 m²Ch. 03

20 m²

Ch. 01
20 m²

Salon
32m²

Ch. 13
20 m²

Ch. 14
20 m²

Salon
16m²

Salon
14m²

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

JD

JD

JD

JD

JD

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

70.65
ngf

3.25

conduits
chaufferie

JD

J12

J12

J12
JD

JD

J12

J12

JD

JD

70.63
ngf

3.23

70.63
ngf

3.23

70.63
ngf

3.23

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

JD

144

1 UP

accès
pompiers

2 UP

1 UP

accès
pompiers

FACADE ACCESSIBLE

180

180

18
0

18
0

167

ch.
conservée

ch.
conservée

ch.
conservée

170

paillasse
sèche

paillasse
humide

fontaine
à eau

PV

PV

PV

PV

PV
PV

PV

att.

att.

LB
5 m²

TV

VR (option BSO)

PV

accès
pompiers

lave-tête
à récupérer

plan de travail
+ miroir
+ rgt suspendus

VDI

AM
phase 1

TD
TD

TD

accès
pompiers

rail suspendu
su

iv
an

t

de
m

an
de

 S
D

IS

ra
il 

su
sp

en
du

Ch. 08 XL
21 m²

ventil.
cuisine

ventil.
plonge

12
75

kg
1 

fa
ce

GC vitré
sur allège maçonnée

auvent

Salon
8m²

LT

Chambres ré
habilité

es

H
abillage ventelle

Auvent béton

Equipem
ents techniques

143

174

170

168

18
0

18
0

180

168

18
5

240

329

ESC 2 UP

ESC 2 UP

ES
C 2 

UP

J12

J12

3 CHAMBRES

+communs

PLAN R+11/100

40-5.2

N

EHPAD "HABRIOUX"
Restructuration et extension de l'EHPAD "Habrioux"

9 rue du Pont Boursier 16140 AIGRE

dates

MAITRISE D'OEUVREMAITRISE D'OUVRAGE

Nom du fichier :
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A

ind. modifications

Maître d'ouvrage
EHPAD Habrioux
9 rue du Pont Boursier - 16140 AIGRE
Tél : 05 45 21 33 09
habrioux.aigre@wanadoo.fr

B
C

Architectes
TLR architecture
13 rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tél : 05 57 59 04 70
contact@tlr-architecture.fr

BET structure, économie et fluides
AEC Ingénierie
13 rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX
Tél : 05 56 33 95 00
contact@aec-ingenierie.fr

Ech :

Date : Désignation :

Numéro : Indice:Nature du doc. :Phase :Emetteur: N° affaire :

Assistant maîtrise d'ouvrage
Sem territoire charente
1 impasse Truffière -16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 37 12 14
d.defosse-sardin@territoires-charente.com

 Mai 2020

TLR 15021 PC 0

OPC
OPMO
19, rue Goumod - 33 270 Floirac
Tél : 05 56 32 02 26
pe.biotteau@opmo.fr

BET Espaces verts
Fabien Charlot
75 rue  Paul Camelle - 33100 Bordeaux
Tél : 05 56 86 70 38
fabien_charlot@hotmail.com

BET VRD
BETG
rue de l'Eglise - 16140 Aigre
Tél : 05 45 23 75 97
betg16@orange.fr

0 version initiale 01/2020

Bureau de contrôle
QUALICONSULT
4 Avenue Eric Tabarly - CS 60009
17187 PERIGNY
Tél : 05 46 43 34 58
larochelle.qc@qualiconsult.fr

Coordonnateur SPS
DEKRA Industrial SAS
3, rue Pierre et Marie Curie - CS 60058
17102 SAINTES CEDEX
Tél : 05 46 93 92 82
pierre.rochas@dekra.com

Cuisiniste
S2C
18 Boulevard Guillet Maillet
17100 Saintes
Tél : 05 46  74 17 62
dbrosseau@solutions2c.fr

CSSI
A-Ingénierie
77 Boulevard de Bretagne 16000 Angoulème
Tél : 05 86 75 00 35
frederic.chiron@a-ingenierie.com
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